
   

 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA JANEIRO/23 
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 COLIFORMES TOTAIS                                                  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 

Nº de amostras realizadas 37 76 61 61 208 162 351 144 171 114 61 63 65 190 159 133 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 7 0 8 0 24 14 0 0 0 0 15 0 0 

% de atendimento 100% 100% 100% 89% 100% 95% 100% 83% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 

Nº de amostras conformes 37 76 61 54 208 154 351 120 157 114 61 63 65 175 159 133 

 COLIFORMES FECAIS                                                                          VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência 

Nº de amostras realizadas 37 76 61 61 208 162 351 144 171 114 61 63 65 190 159 133 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 7 0 8 0 24 14 0 0 0 0 15 0 0 

Nº de amostras conformes 100% 100% 100% 89% 100% 95% 100% 83% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 

 CLORO LIVRE                                                                                       VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0 

Média de resultados (mg/L) 1,24 1,31 1,38 1,56 1,25 1,58 1,59 1,18 1,01 1,43 1,99 1,52 2,04 1,33 0,78 1,20 

Nº de amostras realizadas 417 128 409 373 252 226 415 182 208 229 438 431 534 252 177 127 

Nº de amostras anômalas 14 1 14 17 0 0 0 0 25 0 1 0 0 24 28 20 

Nº de amostras conformes 403 127 395 356 252 226 415 182 183 229 437 431 534 228 149 107 

 TURBIDEZ                                                                                                                                  VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 

Média de resultados (NTU) 0,76 0,07 0,32 6,20 0,00 3,19 3,69 1,85 0,96 0,00 6,44 0,00 5,66 0,04 0,00 0,33 

Nº de amostras realizadas 417 131 172 375 0 226 415 204 239 229 407 0 534 252 0 92 

Nº de amostras anômalas 1 0 0 37 0 3 175 0 49 0 322 0 426 0 0 0 

Nº de amostras conformes 416 131 172 338 0 223 240 204 190 229 85 0 108 252 0 92 

 COR APARENTE                                                                                   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 

Média de resultados (uC) 2,00 0,00 5,00 9,00 0,00 0,00 4,45 6,00 20,00 0,00 14,00 6,00 17,00 3,00 0,00 0,00 

Nº de amostras realizadas 417 131 409 375 252 226 156 204 239 229 106 242 180 252 232 86 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 24 0 1 0 0 38 0 17 0 100 29 0 0 

Nº de amostras conformes 417 131 409 351 252 225 156 204 201 229 89 242 80 223 232 86 

 PH                                                                   VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 

Média de resultados 0,00 5,75 5,71 6,60 6,00 6,52 10,81 6,04 6,03 5,02 4,95 7,00 5,57 0,00 5,26 0,00 

Nº de amostras realizadas 0 131 380 374 252 226 415 204 129 229 106 382 531 0 232 0 

 


