
   

 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA FEVEREIRO/23 

MUNICÍPIOS >>>>>>>> 

A
g

.0
1

 

A
u

ta
z
e
s

 

A
g

.0
2

 

A
lv

a
rã

e
s

 

A
g

.0
3

 

B
e
n

ja
m

in
  

C
o

n
s
ta

n
t 

A
g

.0
4

 

C
a
re

ir
o

 d
a

 

V
á
rz

e
a

 

A
g

.0
5

 

C
a
ra

u
a
ri

 

A
g

.0
6

 

C
o

d
a
já

s
 

A
g

.0
7

 

E
ir

u
n

e
p

é
 

A
g

.0
8

 

It
a
m

a
ra

ti
 

A
g

.0
9

 

J
u

ru
á

 

A
g

.1
0

 

M
a
n

a
q

u
ir

i 

A
g

.1
1

 

S
.P

.O
 

A
g

.1
2

 

T
a
b

a
ti

n
g

a
 

A
g

.1
3

 

A
ta

la
ia

 N
. 

A
g

.1
4

 

N
. 
O

li
n

d
a

 

A
g

.1
5

 

N
h

a
m

u
n

d
á

 

A
g

.S
u

b
-0

1
 

N
o

v
o

 C
é
u

 

 COLIFORMES TOTAIS                                                  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 

Nº de amostras realizadas 28 54 43 34 201 119 88 95 121 84 61 35 34 162 126 112 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 

% de atendimento 100% 100% 100% 94% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 

Nº de amostras conformes 28 54 43 32 195 115 88 95 121 84 61 35 34 144 126 112 

 COLIFORMES FECAIS                                                                          VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência 

Nº de amostras realizadas 28 54 43 34 201 119 88 95 121 84 61 35 34 144 126 112 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de amostras conformes 28 54 43 34 198 119 88 95 121 84 61 35 34 144 126 112 

 CLORO LIVRE                                                                                       VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0 

Média de resultados (mg/L) 1,42 1,31 1,42 1,77 1,47 1,56 1,36 1,31 0,59 1,12 1,76 1,47 2,14 1,45 0,65 1,26 

Nº de amostras realizadas 372 99 383 306 279 169 391 128 161 186 331 383 444 196 182 111 

Nº de amostras anômalas 0 4 7 7 12 0 0 0 30 1 1 0 0 11 22 0 

Nº de amostras conformes 372 95 376 299 267 169 391 128 131 185 330 383 444 185 160 111 

 TURBIDEZ                                                                                                                                  VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 

Média de resultados (NTU) 0,34 0,00 0,24 4,18 0,00 3,41 3,75 2,67 1,41 0,00 6,67 0,00 4,13 0,06 0,00 0,39 

Nº de amostras realizadas 372 99 130 318 0 169 391 144 184 186 332 0 445 196 0 29 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 34 0 3 102 5 33 0 270 0 95 0 0 0 

Nº de amostras conformes 372 99 130 284 0 166 289 139 151 186 62 0 350 196 0 29 

 COR APARENTE                                                                                   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 

Média de resultados (uC) 0,00 0,00 2,00 6,00 0,00 0,00 6,00 10,00 20,00 0,00 13,00 6,00 12,00 3,00 0,00 0,00 

Nº de amostras realizadas 372 99 383 318 279 169 391 144 184 186 67 120 119 196 182 29 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 22 0 0 9 0 26 0 5 0 23 23 0 0 

Nº de amostras conformes 372 99 383 296 279 169 382 144 158 186 62 120 96 173 182 29 

 PH                                                                   VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 

Média de resultados 0,00 5,65 5,14 6,61 0,00 6,69 7,36 5,89 6,00 4,57 4,66 7,10 5,48 0,00 5,28 0,00 

Nº de amostras realizadas 0 99 383 314 0 169 391 144 7 186 67 364 445 0 182 0 

 


