
 

 

 

 

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON 

Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99 

Manaus – AM – CEP 69057-320 

COMPANHIA DE SANEAMENTO  

DO AMAZONAS  

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AGOSTO/2021 
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COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 

Nº de amostras realizadas 34 53 105 30 286 162 150 92 166 100 44 64 24 100 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% de atendimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº amostras conformes 34 53 105 30 286 162 150 92 166 100 44 64 24 100 

COLIFORMES FECAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência   

Nº de amostras realizadas 34 53 105 30 286 162 150 92 166 30 44 64 24 100 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº amostras conformes 34 53 105 30 286 162 150 92 166 30 44 64 24 100 

COLIFORMES HETEROTRÓFICAS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500  

Nº de amostras realizadas 10 23 6 20 80 63 74 40 55 20 32 30 8 80 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº amostras conformes 10 23 6 20 80 63 74 40 55 20 32 30 8 80 

CLORO LIVRE   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00  

Média de resultados (mg/L) 1,24 1,13 1,43 0,00 1,20 1,56 1,64 1,20 0,98 1,09 1,35 1,53 1,34 1,04 

Nº de amostras realizadas 445 107 429 430 340 226 511 138 205 200 133 352 292 288 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 3 

Nº amostras conformes 445 107 429 430 340 222 511 138 203 200 133 352 287 285 

TURBIDEZ     

Média de resultados (NTU) 0,88 0,92 5,33 0,00 0,00 4,10 1,96 1,01 1,25 0,00 4,81 0,41 4,89 0,46 

Nº de amostras realizadas 445 107 418 460 340 226 511 160 251 200 174 354 304 288 

Nº de amostras anômalas 0 0 10 0 0 5 0 0 3 0 5 1 5 3 

Nº amostras conformes 445 107 408 460 340 221 511 160 248 200 169 353 299 285 

COR APARENTE     

Média de resultados (µC) 3,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2,78 12,00 17,00 0,00 10,00 3,00 28,00 3,00 

Nº de amostras realizadas 445 107 430 410 340 226 511 160 251 200 131 95 90 288 

Nº de amostras anômalas 0 0 10 0 0 5 0 0 3 0 5 0 5 3 

Nº amostras conformes 445 107 420 410 340 221 511 160 248 200 126 95 85 285 

pH    

Média de resultados 6,53 5,49 10,24 6,80 0,00 7,51 6,36 6,22 0,00 4,66 6,05 9,63 6,25 5,36 

Nº de amostras realizadas 444 107 427 410 340 226 511 160 250 200 80 357 109 288 

   


