
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Janeiro/2024 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 31 76 62 64 274 163 197 135 149 114 50 61 436 242 152 183 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 
% de atendimento 100% 100% 100% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100% 100% 
Nº de amostras conformes 31 76 62 62 274 162 197 135 149 114 50 61 436 207 152 183 

 COLIFORMES FECAIS     VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência      

Nº de amostras realizadas 31 76 62 64 274 163 197 135 149 114 50 61 436 242 152 183 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 31 76 62 64 274 163 197 135 149 114 50 61 436 242 152 183 

 CLORO LIVRE      VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0     

Média de resultados (mg/L) 1,26 1,25 1,43 1,37 0,98 1,77 1,28 0,95 0,92 0,79 1,28 1,08 1,74 0,80 1,10 1,13 
Nº de amostras realizadas 460 116 440 478 313 226 364 145 225 210 371 437 431 271 220 183 
Nº de amostras anômalas 0 0 13 0 4 0 16 0 0 11 0 0 0 32 21 25 
Nº de amostras conformes 460 116 427 478 309 226 348 145 225 199 371 437 431 239 199 158 

 TURBIDEZ VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 
Média de resultados (NTU) 0,36 0,02 0,22 1,22 0,00 4,17 5,88 6,52 1,24 0,26 3,45 5,11 12,96 0,12 0,00 0,80 
Nº de amostras realizadas 459 116 417 478 0 226 364 167 225 210 371 437 435 271 0 45 
Nº de amostras anômalas 0 0 10 0 0 60 156 145 1 0 51 109 289 0 0 0 
Nº de amostras conformes 459 116 407 478 0 166 208 22 224 210 320 328 146 271 0 45 

 COR APARENTE VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 
Média de resultados (uC) 3,00 0,00 7,00 2,00 0,00 0,00 23,00 11,00 20,00 0,00 13,00 14,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
Nº de amostras realizadas 460 116 213 478 313 226 364 167 225 210 60 191 0 271 220 45 
Nº de amostras anômalas 0 0 30 0 0 3 159 39 69 0 1 55 0 41 0 0 
Nº de amostras conformes 460 116 183 478 313 223 205 128 156 210 59 136 0 230 220 45 

 PH VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 
Média de resultados 6,69 5,58 7,50 6,87 0,00 6,59 6,71 5,41 0,00 4,84 4,46 6,08 4,96 0,00 4,16 6,70 
Nº de amostras realizadas 460 116 440 478 0 226 364 167 0 210 60 437 435 0 220 45 

 


