
 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ABRIL/22 

MUNICÍPIOS >>>>>>>> 
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COLIFORMES TOTAIS                                                  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 

Nº de amostras realizadas 30 82 50 43 227 97 151 108 118 69 38 52 30 98 107 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 

% de atendimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 97% 98% 99% 

Nº de amostras conformes 30 82 50 43 227 97 151 108 116 69 38 52 29 96 106 

COLIFORMES FECAIS                                                                          VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência 

Nº de amostras realizadas 30 82 50 43 227 97 151 108 118 69 38 52 30 98 107 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de amostras conformes 30 82 50 43 227 97 151 108 118 69 38 52 30 98 107 

COLIFORMES HETEROTRÓFICAS                                                        VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (UFC/ml): 500 

Nº de amostras realizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de amostras conformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CLORO LIVRE                                                                                       VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0 

Média de resultados (mg/L) 0,25 0,42 7,92 1,91 1,25 2,98 2,42 0,67 0,67 0,00 4,18 0,80 6,48 0,02 0,25 

Nº de amostras realizadas 411 84 298 395 291 166 419 152 182 145 367 390 474 195 233 

Nº de amostras anômalas 0 0 25 10 0 4 29 0 25 0 56 2 43 0 78 

Nº de amostras conformes 411 84 273 385 291 162 390 152 157 145 311 388 431 195 155 

TURBIDEZ                                                                                                            

Média de resultados (NTU) 1,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 3,40 7,00 21,00 0,00 9,00 0,00 32,00 4,00 0,00 

Nº de amostras realizadas 411 84 362 420 291 166 419 152 182 145 49 390 125 195 233 

Nº de amostras anômalas 0 0 246 0 0 0 0 0 34 0 1 0 123 22 0 

Nº de amostras conformes 411 84 116 420 291 166 419 152 148 145 48 390 2 173 233 

COR APARENTE                                                                                                    

Média de resultados (uC) 1,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 3,40 7,00 21,00 0,00 9,00 0,00 32,00 4,00 1,00 

Nº de amostras realizadas 411 84 362 420 291 166 419 152 182 145 49 390 125 195 233 

Nº de amostras anômalas 0 0 246 0 0 0 0 0 34 0 1 0 123 22 0 

Nº de amostras conformes 411 84 116 420 291 166 419 152 148 145 48 390 2 173 233 

pH                                                                             

Média de resultados 6,71 5,57 6,01 5,80 5,89 7,59 5,88 6,22 5,89 4,69 5,19 8,82 4,86 5,65 5,83 

Nº de amostras realizadas 411 84 387 431 291 166 419 152 182 145 50 389 477 195 233 

 
  
 
 


