
 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA MAIO/22 

MUNICÍPIOS >>>>>>>> 
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COLIFORMES TOTAIS                                                  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 

Nº de amostras realizadas 34 52 63 67 299 151 166 144 144 115 46 71 38 217 145 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 3 33 9 0 0 9 4 0 0 1 53 0 

% de atendimento 100% 100% 100% 96% 89% 94% 100% 100% 94% 97% 100% 100% 97% 76% 100% 

Nº de amostras conformes 34 52 63 64 266 142 166 144 135 111 46 71 37 164 145 

COLIFORMES FECAIS                                                                          VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência 

Nº de amostras realizadas 34 0 63 67 299 151 166 144 144 0 46 71 37 164 145 

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de amostras conformes 34 0 63 67 299 151 166 144 144 0 46 71 37 164 145 

CLORO LIVRE                                                                                       VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0 

Média de resultados (mg/L) 1,23 1,14 1,45 1,44 1,23 1,22 1,59 1,01 0,96 1,11 1,84 1,48 1,79 0,68 0,42 

Nº de amostras realizadas 425 111 429 462 376 215 493 182 187 196 383 460 548 251 222 

Nº de amostras anômalas 0 0 5 9 22 6 0 0 16 0 1 0 0 69 96 

Nº de amostras conformes 425 111 424 453 354 209 493 182 171 196 382 460 548 182 126 

TURBIDEZ                                                                                                            

Média de resultados (NTU) 0,54 0,44 6,94 1,87 0,00 3,30 1,49 0,90 0,30 0,00 4,42 0,77 5,66 0,07 0,00 

Nº de amostras realizadas 414 111 419 460 0 215 493 204 237 0 386 451 548 251 0 

Nº de amostras anômalas 0 0 246 23 0 20 23 0 130 0 104 0 432 0 0 

Nº de amostras conformes 414 111 173 437 0 195 470 204 107 0 282 451 116 251 0 

COR APARENTE                                                                                                    

Média de resultados (uC) 2,00 0,00 32,00 1,00 0,00 2,00 1,79 6,00 17,00 0,00 9,00 0,00 25,00 3,00 0,00 

Nº de amostras realizadas 414 111 431 462 376 215 493 204 237 196 51 0 180 251 222 

Nº de amostras anômalas 0 0 219 0 0 3 0 0 18 0 0 0 150 27 0 

Nº de amostras conformes 414 111 212 462 376 212 493 204 219 196 51 0 30 224 222 

pH                                                                             

Média de resultados 6,74 5,58 6,58 5,82 0,00 7,54 6,15 6,17 0,00 4,65 5,28 7,63 5,44 0,00 5,13 

Nº de amostras realizadas 414 111 416 474 0 215 493 204 0 195 51 460 547 0 222 

 
  
 
 


