
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA                  AGOSTO/2023 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 35 76 68 70 295 176 195 170 182 138 49 69 55 217 133 157 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 3 7 4 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 
% de atendimento 100% 100% 100% 96% 98% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 99% 
Nº de amostras conformes 35 76 68 67 288 172 195 170 182 138 49 69 50 216 133 156 

 COLIFORMES FECAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência   

Nº de amostras realizadas 35 76 68 70 295 176 195 170 182 138 49 69 55 217 133 157 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 
Nº de amostras conformes 35 76 68 69 295 175 195 170 182 138 49 69 50 217 133 156 

 CLORO LIVRE   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0   

Média de resultados (mg/L) 1,35 1,22 1,52 1,59 1,34 1,48 1,31 1,37 0,96 1,17 1,48 1,17 1,58 0,70 1,14 1,20 
Nº de amostras realizadas 434 134 455 417 343 243 508 191 250 239 367 459 521 249 244 157 
Nº de amostras anômalas 0 0 3 2 12 0 0 0 4 0 1 0 0 21 8 0 
Nº de amostras conformes 434 134 452 415 331 243 508 191 246 239 366 459 521 228 236 157 

  TURBIDEZ                                                                                                                                  VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 

Média de resultados (NTU) 0,16 0,04 0,01 1,38 0,00 3,41 2,06 11,07 0,09 0,42 6,08 0,47 4,96 0,02 0,00 0,17 
Nº de amostras realizadas 434 134 199 417 0 243 508 214 250 204 364 458 521 249 0 48 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 10 0 1 4 191 0 0 255 0 116 0 0 0 
Nº de amostras conformes 434 134 199 407 0 242 504 23 250 204 109 458 405 249 0 48 

  COR APARENTE                                                                                   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 

Média de resultados (uC) 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 7,00 13,00 12,00 0,00 16,00 0,00 15,00 4,00 0,00 0,00 
Nº de amostras realizadas 434 134 455 417 343 243 508 214 250 246 51 459 260 249 244 48 
Nº de amostras anômalas 0 1 0 4 0 0 0 72 18 0 17 0 68 40 0 0 
Nº de amostras conformes 434 133 455 413 343 243 508 142 232 246 34 459 192 209 244 48 

  PH                                                                   VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 

Média de resultados 6,52 5,59 9,42 6,35 6,00 6,70 7,26 5,28 0,00 4,74 4,95 7,63 6,75 0,00 4,03 5,43 
Nº de amostras realizadas 434 134 441 417 343 243 508 214 0 246 51 459 521 0 244 48 

 


