
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA                  JUL/2023 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 31 41 50 58 267 151 109 100 145 122 89 56 47 178 140 139 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 9 0 0 6 0 5 0 0 2 6 0 0 
% de atendimento 100% 100% 100% 98% 97% 100% 100% 94% 100% 96% 100% 100% 96% 97% 100% 100% 
Nº de amostras conformes 31 41 50 57 258 151 109 94 145 117 89 56 45 172 140 139 

 COLIFORMES FECAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência   

Nº de amostras realizadas 31 41 50 58 267 151 109 100 145 122 89 56 47 178 140 139 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Nº de amostras conformes 31 41 50 58 267 151 109 100 145 122 89 56 44 178 140 139 

 CLORO LIVRE   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0   

Média de resultados (mg/L) 1,28 1,32 1,71 1,52 1,30 1,50 1,31 1,19 0,51 1,15 1,39 1,15 1,87 0,78 0,92 1,20 
Nº de amostras realizadas 419 107 415 380 307 218 464 146 199 228 405 448 439 201 201 138 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 11 0 0 0 38 0 0 0 4 9 9 0 
Nº de amostras conformes 419 107 415 380 296 218 464 146 161 228 405 448 435 192 192 138 

  TURBIDEZ                                                                                                                                  VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 

Média de resultados (NTU) 0,10 0,10 0,02 0,66 0,00 3,55 2,79 4,83 0,70 0,00 5,82 0,51 5,51 0,06 0,00 0,14 
Nº de amostras realizadas 419 107 174 381 0 218 464 164 208 0 412 446 443 201 0 40 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 2 0 0 29 80 0 0 279 0 98 0 0 0 
Nº de amostras conformes 419 107 174 379 0 218 435 84 208 0 133 446 345 201 0 40 

  COR APARENTE                                                                                   VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 

Média de resultados (uC) 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 8,00 7,00 21,00 0,00 14,00 1,00 33,00 3,00 1,00 0,00 
Nº de amostras realizadas 419 107 415 381 307 218 464 164 208 228 107 448 177 201 201 40 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 0 29 18 67 0 10 0 129 24 0 0 
Nº de amostras conformes 419 107 415 380 307 218 435 146 141 228 97 448 48 177 201 40 

  PH                                                                   VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 

Média de resultados 6,65 5,62 8,93 6,41 6,00 6,62 7,94 5,47 0,00 4,78 5,32 7,58 6,84 0,00 400,00 5,16 
Nº de amostras realizadas 95 107 415 381 307 218 456 164 0 228 107 447 441 0 201 10 

 


