
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Dezembro/2023 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 30 62 49 58 223 127 225 128 133 125 52 42 481 188 130 143 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 3 1 0 0 24 0 0 0 0 0 22 0 0 
% de atendimento 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 
Nº de amostras conformes 30 62 49 55 222 127 225 104 133 125 52 42 481 166 130 143 

 COLIFORMES FECAIS     VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência      

Nº de amostras realizadas 30 62 49 58 223 127 225 128 133 125 52 42 481 188 130 143 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 30 62 49 57 223 127 225 128 133 125 52 42 481 188 130 143 

 CLORO LIVRE      VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0     

Média de resultados (mg/L) 1,29 1,29 1,41 1,59 1,18 1,66 1,28 1,19 1,37 0,85 1,57 1,19 1,56 0,88 1,14 1,22 
Nº de amostras realizadas 441 98 414 455 271 193 484 92 186 168 352 308 481 206 179 143 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 2 0 15 0 0 3 0 0 0 13 20 0 
Nº de amostras conformes 441 98 414 455 269 193 469 92 186 165 352 308 481 193 159 143 

 TURBIDEZ VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 
Média de resultados (NTU) 0,17 0,03 0,05 0,94 0,00 4,31 4,85 7,82 1,09 0,18 5,21 0,83 11,66 0,18 0,00 0,27 
Nº de amostras realizadas 441 98 141 456 0 193 484 146 186 165 351 308 481 206 0 34 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 47 211 102 0 0 193 0 108 0 0 0 
Nº de amostras conformes 441 98 141 455 0 146 273 44 186 165 158 308 373 206 0 34 

 COR APARENTE VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 
Média de resultados (uC) 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 16,00 11,00 18,00 0,00 14,00 6,00 61,00 3,00 0,00 1,00 
Nº de amostras realizadas 441 98 414 456 271 193 484 146 186 167 55 129 11 206 179 34 
Nº de amostras anômalas 0 0 5 0 0 0 246 36 60 0 5 0 11 31 0 0 
Nº de amostras conformes 441 98 409 456 271 193 238 110 126 167 50 129 0 175 179 34 

 PH VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 
Média de resultados 6,37 5,60 7,15 6,93 0,00 6,48 6,61 5,05 0,00 4,07 4,45 6,44 5,25 0,00 3,94 5,90 
Nº de amostras realizadas 441 98 414 0 0 193 484 146 0 166 55 308 479 0 179 34 

 


