
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Outubro/2023 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 35 60 50 62 234 116 192 132 146 198 61 58 23 199 159 146 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
% de atendimento 100% 100% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 
Nº de amostras conformes 35 60 50 61 234 114 192 132 146 198 61 58 23 195 159 146 

 COLIFORMES FECAIS     VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência      

Nº de amostras realizadas 35 60 50 62 234 116 192 132 146 198 61 58 16 199 159 146 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 35 60 50 62 234 116 192 132 146 198 61 58 16 199 159 146 

 CLORO LIVRE      VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0     

Média de resultados (mg/L) 1,33 1,34 1,50 1,76 1,03 1,34 1,05 1,04 1,18 1,15 1,61 1,13 1,74 0,76 1,25 1,19 
Nº de amostras realizadas 451 114 419 445 291 196 487 148 202 222 326 450 102 235 225 146 
Nº de amostras anômalas 3 0 5 2 4 2 62 0 0 0 0 0 0 16 17 0 
Nº de amostras conformes 448 114 414 443 287 194 425 148 202 222 326 450 102 219 208 146 

 TURBIDEZ VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 
Média de resultados (NTU) 0,28 0,07 0,00 0,92 0,00 3,76 3,03 3,08 1,24 0,76 5,29 1,19 3,19 0,06 0,00 0,16 
Nº de amostras realizadas 451 114 158 446 0 196 487 168 202 222 326 450 102 235 0 56 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 2 0 12 82 44 0 0 177 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 451 114 158 444 0 184 405 124 202 222 149 450 102 235 0 56 

 COR APARENTE VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 
Média de resultados (uC) 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 11,00 5,00 18,00 0,00 19,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
Nº de amostras realizadas 451 114 430 446 291 196 487 168 202 222 68 258 0 235 225 56 
Nº de amostras anômalas 0 0 3 0 0 2 96 0 67 0 38 0 0 34 0 0 
Nº de amostras conformes 451 114 427 446 291 194 391 168 135 222 30 258 0 201 225 56 

 PH VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 
Média de resultados 6,54 5,65 9,16 6,73 0,00 6,46 7,49 5,06 0,00 4,69 4,61 7,20 6,82 0,00 4,04 5,79 
Nº de amostras realizadas 451 114 397 446 0 196 487 168 0 222 68 450 102 0 225 56 

 


