
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA FEVEREIRO/2024 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 27 52 40 33 34 87 108 117 33 114 28 39 32 11 131 113,0 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
% de atendimento 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nº de amostras conformes 27 52 40 33 33 87 108 117 33 114 28 39 32 11 131 113 

 COLIFORMES FECAIS     VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência      

Nº de amostras realizadas 27 52 40 34 34 87 108 117 33 114 28 39 0 11 131 113 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 27 52 40 34 34 87 108 117 33 114 28 39 0 11 131 113 

 CLORO LIVRE      VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0     

Média de resultados (mg/L) 1,31 1,34 1,55 1,45 1,25 1,45 1,05 1,12 1,00 0,96 1,42 0,92 1,79 0,87 1,1 1,18 
Nº de amostras realizadas 405 92 404 449 245 179 392 132 177 186 351 412 431 199 184 112 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 4 0 68 0 0 0 0 3 0 13 3 4 
Nº de amostras conformes 405 92 404 449 241 179 324 132 177 186 351 409 431 186 181 108 

 TURBIDEZ VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 
Média de resultados (NTU) 0,24 0,00 0,00 2,72 0,00 4,12 2,62 3,36 0,84 0,12 3,83 2,60 3,99 0,05 0 0,40 
Nº de amostras realizadas 405 92 403 449 0 179 412 148 177 186 351 412 431 199 0 34 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 28 0 40 15 44 0 0 52 8 9 0 0 0 
Nº de amostras conformes 405 92 403 421 0 139 397 104 177 186 299 404 422 199 0 34 

 COR APARENTE VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 
Média de resultados (uC) 4,00 0,0 0,0 3,0 0,0 1 9,0 7,0 20,00 0,00 14,00 13,00 0,00 4,00 0 0,00 
Nº de amostras realizadas 405 92 0 449 245 179 412 148 177 186 50 145 0 199 184 34 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 15 0 3 14 0 57 0 5 41 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 405 92 0 434 245 176 398 148 120 186 45 104 0 199 184 34 

 PH VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 
Média de resultados 6,69 5,52 6,28 6,81 0,00 6,49 6,82 5,21 0,00 4,65 4,77 4,51 4,25 0,00 4,13 6,60 
Nº de amostras realizadas 405 92 350 449 0 178 412 148 0 186 137 412 431 0 184 34 

 


